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.U e proj. stup SAL-8 dwuelementowy z wysiegnikiem W}1/2.0/2.7/5 o $r.176 przy podstawie ,

z oprawg SGP-340, lampa SON-T100W , kpl. 10

proj. kabel ziemny YAKXS 4x35mm ,dtugos¢ trasy L=506m , dt. kabla L=548m

.W— uziemienie ochronne - bednarka ocynkowana FeZn 25x4 , kg. 420
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proj. linia kablowa YAKXS 4 x 35mm , L = 506m
Po obliczeniu :
Moc dobudowana Ps =1,0 kW
Prad nominalny lampy sodowej 100W + oprawy In = 2,3A
zabezpieczenie lampy gF 6A
Zabezpieczenie obwoddw: roztgcznik izolacyjny bezpiecznikowy 3-bieg.
R 303 25A z wktadkami D01 3x gF10A
Obiekt LINIA KABLOWA 0,4kV + LATARNIE
femat OSWIETLENIE ULICZNE
OCHRONA PRZED PORAZENIEM : SZYBKIE ODLACZENIE ZASILANIA Lokalizacja Biata ul. Staszica Dz. 484 , 485.
I™eSr | Gmina Biata ul. Rynek 10
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