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1 Zakres opracowania 

 Opracowanie obejmuje: 

− projekt budowy i przebudowy kanalizacji deszczowej wraz z przykanalikami od 

wpustów ulicznych w przebudowywanej drodze gminnej w Białej. Projektowany 

rurociąg od studni należy włączyć do istniejącej sieci kanalizacji deszczowej 

DN600 zlokalizowanej w przebudowywanej drodze poprzez projektowaną 

studnię DN1000 (D1) lub poprzez wyloty W1 i W2 do istniejącego rowu 

przydrożnego. Projektowane wpusty uliczne należy włączyć do istniejącej sieci 

kanalizacji deszczowej DN225-DN500 zlokalizowanej w przebudowywanej 

drodze. 

2 Obliczenia ilości wód opadowych 

 Obliczenia ilości wód opadowych według operatu wodno-prawnego. 

 Ilość wód opadowych określono metodą granicznych natężeń. 

 Do obliczenia wielkości wód deszczowych spływających z projektowanych dróg 

posłużono się wzorem: 

                                     Qmax. = q  * Ψ  *  F  [l/s] 

 

                                   q – natężenie deszczu  w    l/s/ha 

                                  Ψ - współ. spływu 

                                   F – zlewnia  w  ha  

 

Określenie powierzchni zlewni 

Przy obliczaniu powierzchni zlewni ujęto pas drogowy oraz teren przyległy zabudowany, a 

także grunty rolne z których wody opadowe przy deszczach nawalnych spłyną do istniejącej i 

projektowanej kanalizacji deszczowej. 

 

Całkowita powierzchnia zlewni wynosi:                         78264 m2  = 7,8264 ha 

   w tym: 

          jezdnia asfaltowa i ścieżka rowerowa            -      8727 m2 = 0,8727 ha 

          chodniki z kostki brukowej                              -      1356 m2 = 0,1356 ha 

          zabudowa jednorodzinna                                -    11600 m2 = 1,1600 ha 

          tereny usługowe                                              -     1700 m2 =  0,1700 ha 

          ogrody i tereny zielone                                    -    39198 m2 = 3,9198 ha 

          grunty orne                                                      -    15683 m2 = 1,5683 ha 
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Natężenie deszczu 

                                    q =  
667,0t
A

 

 

        A – współ. wg wzoru Błaszczyka 

         t – czas trwania deszczu w min. (15 minut) 

 

                                 A = 6,631
3 2 CH  

 

          H – normalny opad roczny w mm – 700 mm  

          C – liczba lat przypadająca na jedno zdarzenie deszczu – 5 rok (PN-EN 752:2008) 

 

                                  A = 889,55 

  stąd 

                                  q = 164,14  l/s/ha 

 

Przyjęto następujące współczynniki spływu dla zlewni cząstkowych: 

          jezdnia asfaltowa i ścieżka rowerowa                 -    0,90 

          chodniki z kostki brukowej                                  -    0,50 

          zabudowa jednorodzinna                                    -    0,25 

          tereny usługowe                                                  -    0,30 

          ogrody i tereny zielone                                        -    0,15 

          grunty orne                                                          -    0,10 

 

Współczynnik spływu obliczono, jako średnioważoną dla poszczególnych zlewni 

cząstkowych 

                                Ψ =  0,248 

Obliczenie współczynnika opóźnienia ς  

 

                                                           ς = 
n F
1

 

 

 n = 7 wykładnik pierwiastka przyjęto, jak dla terenu o spadku 3-5%, kształcie zlewni 

zbliżonym do prostokąta ( propozycja A. i J. Królikowskich– Politechnika Krakowska)  
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        stąd   

                                                ς = 0,74 

        a, zatem  

 

                                             Qmax. =  209,05 l/s 

 

Jakość ścieków 

Zgodnie z Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne Dz. U. 2001 nr 115 poz. 1229 

oraz Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunków, 

jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie 

substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego z poź. zmianami ścieki 

deszczowe pochodzące z projektowanej drogi nie kwalifikują się jako ścieki deszczowe 

wymagające oczyszczenia z substancji ropopochodnych i zawiesin ogólnych. 

3 Opis rozwiązań projektowych 

Zaprojektowano odprowadzenie wód deszczowych i roztopowych kanałem deszczowym, 

który włączony będzie poprzez projektowaną studnię D1 do istniejącego rurociągu kanalizacji 

deszczowej zlokalizowanego w przebudowywanej drodze lub poprzez wyloty W1 i W2 do 

istniejącego rowu przydrożnego. Do projektowanego rurociągu deszczowego zostaną 

włączone wpusty Wp2.1-Wp12.1 oraz istniejące przynaliki, odprowadzające wodę 

deszczową z prywatnych posesji. W przebudowywanym rurociągu deszczowym przewiduje 

się wymianę istniejących studni na nowe oraz budowę nowych przykanalików od wpustów 

Wp13.1-Wp19.2. Należy również wyczyścić istniejącą kanalizację deszczową zlokalizowaną 

w przebudowywanym pasie drogowym na odcinku długości 337m. 

3.1 Przewody 

 Zaprojektowano kanalizację deszczową w przebudowywanej drodze gminnej  

z rur PVC-U Ø315 np. typu Wavin gładkich o sztywności obwodowej SN8 kN/m2 łączonych 

za pomocą kielichów z uszczelkami typu BL, zgodnie z normą PN-EN 681, wykonane 

zgodnie z normą PN–EN 13476. Rzędne włączenia oraz spadki kanalizacji deszczowej 

prowadzić zgodnie z rysunkami załączonymi do opracowania (plan zagospodarowania 

terenu, profile). 

 Dopuszcza się stosowanie produktów innych producentów jako równorzędne o co 

najmniej takiej samej sztywności obwodowej i pozostałych parametrach (szorstkości). 
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3.1 Przykanaliki  

 Przykanaliki od wpustów ulicznych zaprojektowano z rur PVC-U o średnicy Ø160  

i wytrzymałości SN8, łączonych na uszczelki gumowe. Przykanaliki układać na podsypce 

15cm, powyżej zasypywać piaskiem do wysokości 30cm ponad wierzch rury. Włączenie 

przykanalików do studni oraz rurociągu za pomocą wkładek in situ. 

 Dopuszcza się stosowanie produktów innych producentów jako równorzędne o co 

najmniej takiej samej sztywności obwodowej i pozostałych parametrach (szorstkości). Profile 

przykanalików zamieszczono na rysunkach nr 5S i 6S, na których przedstawiono 

schematycznie przykanaliki do pokazania kierunku i wielkości spadków. Przykładowe 

łączenie na kinecie przedstawiono na rysunku nr 7S. 

3.2 Studzienki kanalizacyjne 

 Na sieci kanalizacji deszczowej zaprojektowano studnie betonowe DN 1000 typ PsW, 

wykonaną z betonu szczelnego klasy min C35/45 o wodoszczelności W8, nasiąkliwości <6% 

i mrozoodporności F-150. Elementy studzienki łączone są ze sobą za pomocą uszczelek 

klinowych lub samosmarujących. 

 Na studni należy stosować płyty żelbetowe z włazem żeliwnym o klasie obciążenia 

D400 z wypełnieniem betonowym, z wkładką wygłuszającą, z szerokim pierścieniem 

żeliwnym, wykonane zgodnie z normą PN- EN 124:2000.  

  Kręgi wyposażone fabrycznie w stopnie włazowe wg PN-EN 13101 wykonane  

w otulinie z poliamidu lub tworzywa sztucznego albo ze stali nierdzewnej. Przejścia kanałów 

przez ściany studzienek wykonuje się jako szczelne wykonane zgodnie z PN-EN 1917. 

 Do regulacji wysokości osadzenia stosować pierścienie wyrównawcze o wysokości 

60, 80 lub 100 mm wykonane z betonu klasy C35/45. 

 Elementy studzienek zabezpieczyć przez posmarowanie z zewnątrz roztworem 

asfaltowym wg PN-81/062555; pierwsza warstwa Bitizol R, druga warstwa Bitizol P.  

Studzienkę montować w wykopie na podłożu betonowym min B10 grubości 10 cm. 

 Realizacja prefabrykatów kinet dla studni powinna nastąpić po wykonaniu tyczenia 

geodezyjnego w terenie, które pozwoli na ostateczną weryfikację kątów.                          

3.3 Wpusty uliczne 

 Zaprojektowano wpusty uliczne żeliwne 420x620 osadzone na rurach karbowanych 

np. typu Wavin, o klasie obciążenia D400 z rurą teleskopową 425 wykonane jako studzienki 

osadnikowe z rury trzonowej karbowanej PVC o średnicy 425. Wpust wyposażyć w osadnik 

min. 0,5m. Włączenie przykanalików do wpustów wykonać za pomocą wkładki in situ. 

Rzędne góry wpustów wyregulować do niwelety drogi. 
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 Do projektowanego rurociągu deszczowego zostaną włączone wpusty Wp2.1-

Wp12.1. Wpusty Wp13.1-Wp19.2 należy włączyć do istniejącego kanału deszczowego.  

 Dopuszcza się stosowanie produktów innych producentów o wytrzymałości przyjętej 

jak w projekcie. 

4 Wytyczne realizacji inwestycji 

4.1 Roboty ziemne 

 Przed rozpoczęciem robót należy wytyczyć trasę rurociągów przez służby 

geodezyjne. Roboty ziemne wykonać zgodnie z obowiązującymi normami oraz przepisami 

zawartymi w warunkach technicznych szczególnie w zakresie zachowania warunków BHP. 

Wykopy o szerokości 0,90m o ścianach pionowych, zabezpieczone i wzmocnione przez 

deskowanie ażurowe. Na przejściach dla pieszych stosować kładki. Przy ruchu pieszych 

wykopy zabezpieczyć ogrodzeniami i znakami ostrzegawczymi o prowadzeniu robót 

ziemnych. 

 Podczas wykonywania robót ziemnych przestrzegać zaleceń zawartych  

w opiniach i uzgodnieniach branżowych. 

4.2 Odwodnienie wykopów na czas budowy 

Nie przewiduje się występowania wód gruntowych. W przypadku ich ewentualnego 

pojawienia się lub wystąpienia wód opadowych, należy odpompować je pompami 

spalinowymi bezpośrednio z dna wykopu. 

4.3 Podsypka, obsypka i zasypka piaskowa rurociągów 

 Rury należy układać na wcześniej przygotowanym podłożu, zgodnie z normą  

PN-ENV 1046 oraz załącznikiem B do normy PN-EN 13476-1. Wyrównane dno wykopu 

wypełnić materiałem podsypki, którą należy wyrównać w taki sposób, aby jej górna 

powierzchnia była zgodna z projektowanym spadkiem rurociągu. Warstwa sypkiego 

materiału podsypki o grubości 10 cm powinna pozostać niezagęszczona dla swobodnego  

i lepszego ułożenia rur i ich połączeń kielichowych. 

 Obsypkę materiałem sypkim wykonać warstwami nie grubszymi niż 30 cm. Dla rur  

o mniejszych średnicach (DN/ID ≤ 500) pierwsza warstwa obsypki nie powinna przekroczyć 

połowy średnicy rury tj. 10 cm dla przewodu DN200. Związane jest to z koniecznością 

dokładnego obsypania i zagęszczenia gruntu w tzw. pachwinach rury. Minimalna warstwa 

obsypki powyżej wierzchu rury - 20 cm i nie powinna przekraczać 50 cm. 

 Podsypkę oraz obsypkę należy zagęszczać bezpośrednio przy rurach ręcznie,  

a następnie wibratorem płytowym. Warstwę podłoża i obsypki zagęścić do min. 95%. 
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 Nie wyklucza się zastosowania do zasypki gruntu z wykopów, o ile spełniać będzie 

warunki zasypki. 

4.4 Skrzyżowanie z uzbrojeniem podziemnym 

 Kolizję z urządzeniami podziemnymi wykonać zgodnie z uzgodnieniami właścicieli 

sieci oraz stosować zalecane przez nich zabezpieczenia. Przy skrzyżowaniach z istniejącym 

uzbrojeniem roboty ziemne należy wykonywać ręcznie. 

 

5 Uwagi końcowe 

1. Roboty prowadzić zgodnie z obowiązującymi przepisami bhp i prawa budowlanego. 

2. Rozwiązanie ewentualnych kolizji z obcym uzbrojeniem wykonać pod nadzorem 

użytkownika uzbrojenia. 

3. Po ułożeniu rurociągów zainwentaryzować je geodezyjnie.  

4. Roboty instalacyjne winny być wykonane zgodnie z warunkami technicznymi 

wykonania i odbioru poszczególnych robót przez wykonawcę posiadającego 

uprawnienia do wykonywania tego rodzaju instalacji. 

5. W przypadku wystąpienia w terenie nie uwidocznionych na mapie przykanalików 

kanalizacji deszczowej należy włączyć je do budowanej sieci. 

6. Należy również wyczyścić istniejącą kanalizację deszczową zlokalizowaną  

w przebudowywanym pasie drogowym na odcinku długości 337m. 

 

 

 

……………………………… 
Opracował: inż. Józef Lis 

 


