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Istniejace zabezpieczenie obwodu BiWts 25A speinia wymogi
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LEGENDA:
@ proj. stupy betonowe oswietlenia ulicznego EOS 10,5
proj. oprawy ASTRAroad UCD 80 z lampami ksenonowymi EL 80W
zabudowane na wysiegnikach 1-no i 2-wu ramiennych Wo-1 , kpl. 18

_—— — proj. kabel YAKXS 4x35mm , dtugosc¢ trasy L = 594m , dt. kabla L=640m

H proj. uziemienie ochronne wykonac bednarkg FeZn 25x4mm
L utozone w rowie kablowym przed podsypkg na kabel , kg 500

PROJEKTOWANIE | NADZOGR INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH
Zdzistaw Turowski
48-304 Nysa ul. Osmaniczyka 36/2

Obieks 1 adres inwestysii: OSWIETLENIE ULICY OPOLSKIE] W BIALE]

DZ. NR. 744, 230, 229/4, 185/4.
Temat opracowania:
SCHEMAT IDEOWY OSWIETLENIA ULICZNEGO

ul. Rynek 10 B 1:500
[ Faichfer. | Simeio [T ] "]
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