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RZUT I PIĘTRA
skala 1:50

INSTALACJA C.O.

PROJEKT INSTALACJI GRZEWCZEJ DLA BUDYNKU

MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO W BIAĞEJ.

GMINA BIAĞA

UL. RYNEK 10

48-210 BIAĞA

RZUT I PIŇTRA

1:50

UL. 1 MAJA 44; 48-210 BIAĞA

DZIAĞKA NR: 1082, GMINA: BIAĞA

MARZEC

2017R.

ARCHIPIO PRACOWNIA ARCHITEKTURY MONIKA GRUBIAK

WIERZBNO 16, 48-385 OTMUCHčW

tel.: 723-817-168

    e-mail: archipio@interia.pl

RZUT PARTERU
skala 1:50

INSTALACJA C.O.

44/144/2

44/3

1/6 KOMUNIKACJA 11,36

11,36
RAZEM

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

CZŇśCI WSPčLNE

NAZWA

POMIESZCZENIA

NR

POM.

RODZAJ

POSADZKI

POWIERZCHNIA

UŧYTKOWA

[mĮ]

LINOLEUM

KUBATURA

POMIESZCZEő

[mį]

34,76

34,76

1/1 KUCHNIA

60,07
RAZEM

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

44/2

NAZWA

POMIESZCZENIA

NR

POM.

RODZAJ

POSADZKI

POWIERZCHNIA

UŧYTKOWA

[mĮ]

KUBATURA

POMIESZCZEő

[mį]

42,83

184,41

68,67

13,95

POKčJ DZIENNY

1/2

POKčJ

PRZEDPOKčJ

1/3

1/4

DESKI

22,37

14,73 45,22

15,26

1/5

4,97

12,43

GRES

ĞAZIENKA + WC 4,05GRES

1/7

KUCHNIA

44,26
RAZEM

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

44/3

NAZWA

POMIESZCZENIA

NR

POM.

RODZAJ

POSADZKI

POWIERZCHNIA

UŧYTKOWA

[mĮ]

KUBATURA

POMIESZCZEő

[mį]

40,94

131,60

55,17

13,60

ĞAZIENKA + WC

1/8

POKčJ

POKčJ DZIENNY

1/9

1/10

18,33

8,53 25,08

10,413,80

DESKI

DESKI

DESKI

DESKI

GRES

GRES

LC3

P2

LC2

VK-22

50/80

1150[W]

VK-22

50/80

1150[W]

VK-22

50/100

1354[W]

VK-22

50/100

1354[W]

VK-22

50/110

1490[W]

Grzejnik drabinowy
L=50cm, h=70cm

Q=370W

P1

5378

Ï18x1

4024

Ï18x1

2670

Ï18x1

1520

Ï18x1

810

Ï15x1

6868

Ï22x1

VK-22

50/100

1440[W]

VK-22

50/100

1440[W]

VK-22

50/100

1440[W]

VK-21s

50/50

680[W]

1440

Ï15x1

2744

Ï18x1

4048

Ï18x1

2670

Ï18x1

4418

Ï18x1

5440

Ï22x1

680

Ï15x1

VK-21s

50/40

440[W]

VK-21s

50/40

440[W]

Układ grzewczo-pomiarowy
w szafce naściennej

Układ grzewczo-pomiarowy
w szafce naściennej

Pion na II piętro
- Ø22x1; Q=6477 [W]

5440

Ï22x1

11917

Ï28x1,5

6868

Ï22x1

Pion z parteru
- Ø28x1,5; Q=18785 [W]

INST. SANIT.PROJEKT

BUDOWLANY S-2

mgr inŨ. Marek Karasz

Upr. nr LBS/0014/PWOS/15

Uprawnienia budowlane do projekt.

bez ograniczeŒ w specjalnoŜci

instalacje sanitarne

LEGENDA:

 zasilenie

 powrót


