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| Przewody odprowadzajgce do ztacz kontrolnych oznaczonych jako ZP utozy¢ w
: bruzdach pod tynkiem pod warstwg ocieplenia w rurach ochronnych.
| Ztacza kontrolne zainstalowac¢ w puszkach instalacyjnych z pokrywa.
: Puszki instalowac na scianach, na cokole, na wysokosci ok. 0,2-0,5m.
| Do instalacji podtgczy¢ metalowe rynny, obrobki oraz inne metalowe elementy.
I Obok kominkéw wentylacyjnych zainstalowac iglice o dtugosci 1,5m. Iglice mocowac
| do scian kominkow.
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Wentylatoréw nie podtaczaé do instalacji odgromowe;j.
Z bednarki ocynkowanej 30x4m wykonaé przewody uziemiajace oraz wymagajace

wymiany fragmenty uziomu.

e e ZP - zlacze kontrolne instalowane na wys. ok 0,2-0,5m
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