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Specyfikacja Oświetlenia 

DANE TECHNICZNE ŹRÓDEŁ ŚWIATŁA: 

Świetlówki 

Trzonek  - T8 
Napięcie - 220- 240V 
Moc -   8 W 
Zamiennik świetlówki - 36 W 
Moc strumienia świetlnego - min. 2700 lm 
Temperatura barwowa - 4000 K 
Wskaźnik oddawania barw ( CRI ) - Ra>80 
Kąt emisji światła - 145  ̊
Trwałość  - min.  60 000 h 
Liczba cykli pracy - min. 1 000 000 
Współczynnik stabilności strumienia świetlnego - min. 0.95 – po  8 760 h, min. 0.85 – po 60 000 h 
Współczynnik mocy - cos φ ≥ 0,95 
Sprawność przetwornicy - η ≥ 0,94 
Wymiary - zgodnie z istniejącymi oprawami ok 1200 mm 
Obudowa - szkło 
Stopień ochrony - IP67 
Rdzeń - PC 
Certyfikat produktu - CE 

Żarówki E27 

Gwint  - E27 
Napięcie - 220- 240V 
Moc -   7 W 
Miękki start - A-12s, B-8s 
Moc strumienia świetlnego - min. 1400 lm 
Temperatura barwowa - 4000 K 
Wskaźnik oddawania barw ( CRI ) - CRI>80 
Kąt emisji światła - 360  ̊
Trwałość  - min.  60 000 h 
Liczba załączeń - min. 200 000 
Współczynnik mocy - cos φ ≥ 0,95 
Sprawność zasilania - η ≥ 0,97 
Obudowa - szkło 
Stopień ochrony - IP40 
Dławik - APE 1 
Certyfikat produktu - CE 

Żarówki E40 

Gwint  - E40 
Napięcie - 220- 240V 
Moc -   100 W 
Miękki start - A-12s, B-8s 
Moc strumienia świetlnego - min. 14 500 lm 
Temperatura barwowa - 4000 K 
Wskaźnik oddawania barw ( CRI ) - CRI>80 
Kąt emisji światła - 360  ̊
Trwałość  - min.  60 000 h  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Liczba załączeń - min. 200 000 
Współczynnik mocy - cos φ ≥ 0,95 
Sprawność zasilania - η ≥ 0,97 
Obudowa - szkło 
Stopień ochrony - IP20 
Dławik - APE 2/1 
Certyfikat produktu - CE 

- Zamawiający wymaga aby mocą oświetlenia można było sterować w każdym czasie na każdym obwodzie 
w zakresie  100 % lub 50 %  

Wykonawca będzie zobowiązany do oferty dołączyć dokumenty (specyfikacja techniczna producenta), 
które potwierdzą, iż przedstawione źródła światła spełniają wymagania Zamawiającego podane powyżej. 

Zamawiający przed dokonaniem odbioru zleci wykonanie pomiarów natężenia oświetlenia, w celu 
ustalenia czy natężenie oświetlenia jest zgodne z wymaganiami aktualnie obowiązującej normy w zakresie 
obiektów szkolnych. 
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