
Spadek napięcia w obwodzie 3-fazowym

Zasilanie ze sl.601 i 901

U = 400 V

g = 35 m/Wmm
2

NK = 3 szt. - ilość odbiorców
kip = 0,5 wysoki

l = 110 m.

d = 0,0 %

Lp. 19,0 9,00 4,5 idyw.
szt. szt. szt. kW kW m mm

2
mm

2 W V
1 601/1/0 0,07 39,0 35,0 35,0 0,032 0,02
2 901/1/1 0,14 71,00 35,0 35,0 0,058 0,02
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Nr słupa lub budynku
Ri DUi

obciążenia w węźle
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